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動力負荷リスト

幹線 負荷 制御 接地線
インターロッ
ク 遠方操作および表示

盤 名
称 種別 幹線結線図 主幹開閉器 容量 分岐開閉器 結線 サイズ および 備考

形式 サイズ E・M P AF AT 機器番号名称 （ＫＷ） E・M P AF AT 番号 sq 運動 発停 表示 警報 計量

1P-1 m-4 M 3 100 115 P-1-2 22.8 M 3 225 150.0 1 60.0
自動ドアー 0.4 M 3 50 15.0 1 2mm

銅板 CVT60゜ 自動ドアー 0.4 M 3 50 15.0 1 2mm
OF-1 1.5 M 3 50 30.0 1 5.5
機器電源 5 M 3 50 50.0 2 14.0
機器電源 5 M 3 50 50.0 2 14.0
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
ヨビ M 3 1
ヨビ M 3 1
小計 42.6

1P-2 M 3 50 58 自動ドアー 0.4 M 3 50 15.0 1 2mm
自動ドアー 0.4 M 3 50 15.0 1 2mm

銅板 CVT38゜ OF-1 1.5 M 3 50 30.0 1 5.5
機器電源 5 M 3 50 50.0 2 14.0
機器電源 5 M 3 50 50.0 2 14.0
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
給湯ボイラ 0.1 M 3 50 15.0 1 2mm
加圧給水ポンプ 2.2 M 3 50 30.0 1 5.5
制御電源 M 3
小計 22.1

2P-1 m-1a M 3 100 101 OF-2 2.2 M 3 50 30.0 2 5.5
OF-2 2.2 M 3 50 30.0 2 5.5

銅板 CVT38゜ 機器電源 5 M 3 50 50.0 2 14.0
機器電源 5 M 3 50 50.0 2 14.0
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
ヨビ M 3 50 2
ヨビ M 3 50 2

蒸気ボイラ 0.1 M 3 50 15.0 1 2mm
冷水循環ポンプ 2.2 M 3 50 30.0 1 5.5
チラー 11 M 3 225 125.0 1 60.0
制御電源 M 3 50
小計 35.2
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3P-1 M 3 50 58 OF-3 2.2 M 3 50 30.0 2 5.5
OF-3 2.2 M 3 50 30.0 2 5.5

銅板 CVT600゜ 機器電源 5 M 3 50 50.0 2 14.0
機器電源 5 M 3 50 50.0 2 14.0
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
コンセント電源 1.5 M 3 50 30.0 2 5.5
ヨビ M 3 50 2
ヨビ M 3 50 2
小計 21.9

m-5-1 M 3 225 289 R-20 枝肉庫Ａ 21.33 M 3 225 125.0 1 60.0
一階系 R-21 枝肉庫Ｂ 21.33 M 3 225 125.0 1 60.0
CVT325゜ R-22 冷蔵庫（１階） 26.67 M 3 225 150.0 1 60.0

R-23 冷蔵庫（２階） 13.33 M 3 225 125.0 1 60.0
R-24 冷蔵庫（２階） 116 M 3 225 250.0 1 150.0

ヨビ M 3 2
ヨビ M 3 2
小計 198.7

m-5-2 M 3 225 289 R-25 凍結庫 133.3 M 3 225 250.0 1 150.0
二階系 R-26 冷凍庫 80 M 3 225 250.0 1 150.0
CVT325゜ ヨビ M 3 2

ヨビ M 3 2
小計 213.3

m-6-1 M 3 225 231 R-27 増設空調屋外機 6.67 M 3 50 75.0 1 22.0
三階系 R-28 増設空調屋外機 40 M 3 100 115.5 1 38.0
CVT250゜ 増設空調屋外機 40 M 3 100 115.5 1 38.0

ヨビ M 3 2
ヨビ M 3 2
小計 86.67

m-6-2 M 3 225 173 R-30 増設空調屋外機 26.27 M 3 225 150.0 1 60.0
全階系 R-31 増設空調屋外機 13.33 M 3 225 125.0 1 60.0
CVT150゜ R-32 増設空調屋外機 6.67 M 3 50 75.0 1 22.0

R-33 増設空調屋外機 6.67 M 3 50 75.0 1 22.0
R-34 増設空調屋外機 6.67 M 3 50 75.0 1 22.0
R-35 増設空調屋外機 6.67 M 3 50 75.0 1 22.0

ヨビ M 3 2
ヨビ M 3 2
小計 66.28
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